LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 -

LARECO

| ARORATOIRE DE RECHERCHE ET DE COMSEY

Tél. +3284 3216 90 - Fax +32 84 31 43 31

0 17823
" o62-TEST

B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

RAPPORT D'ANALYSE B23/R2059/00029

Date du rapport : 08.08.23

COMMUNE DE TROIS-PONTS

A l'attention de Monsieur Claude LEGRAND
Echevin

Route de Coo, 58

B-4980 TROIS-PONTS

Numéro d'identification
Date de réception

Condition de I'échantilion
Condition de I'emballage
Condition de réception
Echantillonneur

Date d'échantillonnage

Procédure
d'échantillonnage

Description du laboratoire

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

: 23/LA03871-01
:21.06.23

: conforme

: conditionnement conforme
: réfrigéré

: Dimitri VAES

:21.06.23

. 1SO5667-1,3,5 - 1ISO19458

Résuitat

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :

odeur
goOt
turbidité
couleur

ANALYSE CHIMIQUE :
température (In Situ)

pH (In Situ)

conductivité & 20T (In Situ)
dureté totale

? Méthode accréditée.

odeur de chlore
acceptable

<1 FNU

<5 mg PY/I

14.0C
6.6

65 uS/cm
0.9 FH

- FDT90-520 (accréditée)

1 "Z3PONTSS - Dairomont - Dairomont, 15"

Limite Méthode Date
d'analyse

acceptable MS00146 22.06.23
acceptable MS00146 22.06.23
acceptable NF EN |SO 7027-1° 22.06.23
acceptable Dérivée NF EN ISO 7887-C' 23.06.23
25 Thermomeétrie 21.06.23
6.5-9.5 NF EN ISO 105231 21.06.23
2500 NF EN 278881 21.06.23
NF T90-003" 23.06.23

1/32

L'incertitude de mesure pourra étre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme complete,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent & I'échantillon te! qu'il a été regu.
Pour déclarer, ou non, la conformité a la specification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résuitats.

laboratoire@lareco.net

www.lareco.net

TVA BE 0444.719.066 RPM Marche

BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC - BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 3143 31

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029

RESULTATS D'ANALYSE :
Paramétre Résultat Limite Méthode Date
d'analyse
ammonium (NH4) <0.02 mg/l 0.50 NF T90-015-2" 22.06.23
chlorures (Cl) 5.2 mg/l 250 NF EN I1SO 10304-1" 23.06.23
nitrates (NO3) 6.2 mg/l 50 NF EN ISO 10304-1" 23.06.23
nitrites (NO2) <0.02 mg/l 0.50 NF EN SO 10304-1" 23.06.23
sulfates (SO4) 1.4 mg/l 250 NF EN ISO 10304-1" 23.06.23
fluorures (F) <0.10 mg/l 15 NF EN ISO 10304-1" 23.06.23
bromate (BrO3) <0.0030 mg/l 0.010 NF EN ISO 15061" 23.06.23
chiore libre résiduel (In Situ) <30 ug/l 250 NF EN ISO 7393-2" 21.06.23
cyanures totaux (CN) <10 pg/l 50 ISO 6703" 23.06.23
oxydabilité <0.5 mg O2/1 5.0 NF EN ISO 8467" 29.06.23
phosphore (P) <0.025 mg/l NF EN |SO 17294-1, -2 21.07.23
Minéraux et métaux :
calcium (Ca) 1.9 my/l 270 NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
magnésium (Mg) 1.2 mg/l 50 NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
potassium (K) 0.3 mg/l NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
sodium (Na) 5.3 mg/l 200 NF EN 1SO 17294-1, -2 21.07.23
arsenic (As) <0.5 pg/l 10 NF EN ISO 17294-1, -2¢ 21.07.23
plomb (Pb) 4.1 pg/l 10 NF EN 1SO 17294-1, -2* 21.07.23
aluminium (Al) 33 pgh 200 NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
cadmium (Cd) <0.05 pg/l 5.0 NF EN ISO 17294-1, -2° 21.07.23
chrome (Cr}) <0.5 pg/l 50 NF EN ISO 17294-1, -2° 21.07.23
cuivre (Cu) 98 pg/l 2000 NF EN ISO 17294-1, -2! 21.07.23
fer (Fe) 10 pgil 200 NF EN ISO 17294-1, -2* 21.07.23
manganése (Mn) 3.8 pg/l 50 NF EN ISO 17294-1, -2! 21.07.23
nickel (Ni) 2.0 ug/l 20 NF EN I1SO 17294-1, -2 21.07.23
zinc (Zn) 42 gl 5000 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
bore (B) 2.7 ygil 1000 NF EN ISO 17294-1, -2’ 21.07.23
antimoine (Sb) <0.5 pg/l 5.0 NF EN ISO 17294-1, -2! 21.07.23
sélénium (Se) <0.5 pg/l 10 NF EN I1SO 17294-1, -2 21.07.23
mercure (Hg) <0.05 pg/l 1.0 NF EN I1SO 17294-1, -2¢ 24.07.23
Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM)
benzéne <0.2 yg/ 1.0 NF 1SO 20595" 26.06.23
Hydrocarbures aromatiques polycycligues (HAP) :
benzo (k) fluoranthéne <0.005 ug/l NF EN I1SO 17993’ 26.06.23
benzo (ghi) péryléne <0.005 g/l NF EN ISO 17993’ 26.06.23
indéno (1,2,3 - cd) pyréne <0.005 pgfl NF EN ISO 17993! 26.06.23
benzo (b) fluoranthéne <0.005 pgl/l NF EN ISO 17993" 26.06.23
1 Méthode accréditée. 2/32

Lincertitude de mesure pourra étre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s’appliquent a I'échantiilon tel qu'il a été regu.
Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de lincertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résuliats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO SA. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +3284 3216 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D°ANALYSE B23/R2059/00029
RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre Résultat Limite Méthode Date
d'analyse
somme des 4 HAP's <0.020 pg/i 0.10 NF EN ISO 17993" 26.06.23
benzo (a) pyréne <0.0025 ugh 0.010 NF EN iSO 17993" 26.06.23
Pesticides :
simazine <0.025 ugft 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
atrazine <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 113691 27.06.23
isoproturon <0.025 ug/t 0.10 NF EN ISO 113691 27.06.23
diuron <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
déséthylatrazine <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
terbutylazine <0.025 ug!/| 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
métribuzin <0.025 ug/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
chlortoluron <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
MCPA <0.025 pg/t 0.10 NF EN ISO 11369° 27.06.23
2,4-D <0.025 ug/l 0.10 NF EN ISO 11369° 27.06.23
bromacile <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369° 27.06.23
bentazone <0.025 g/l 0.10 NF EN ISO 11369? 27.06.23
chloridazon <0.025 pg/i 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
métolachlore <0.025 pgl/| 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
dichlorobenzamide <0.025 pg/l 0.10 NF EN I1SO 11369" 27.06.23
lindane <0.005 pg/| 0.10 NF EN ISO 6468 26.06.23
dieldrine <0.005 pg/l 0.030 NF EN ISO 6468 26.06.23
aldrin <0.005 pg/! 0.030 NF EN ISO 64681 26.06.23
heptachlore <0.005 pg/t 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore époxyde cis <0.005 ug/! 0.030 NF EN ISO 6468* 26.06.23
heptachlore époxyde trans <0.005 pg/t NF EN ISO 6468° 26.06.23
Trihalométhanes :
chloroforme <0.2 pg/l NF 1SO 20595" 26.06.23
bromodichlorométhane 0.4 ugn NF 1SO 20595° 26.06.23
dibromochlorométhane 1.6 ug/l NF ISO 20595" 26.06.23
bromoforme 1.9 ug/l NF 1SO 20595 26.06.23
somme des 4 THM 4.0 g/ 100 NF ISO 20595° 26.06.23
trichloroéthyléne <0.2 g/l NF ISO 20595" 26.06.23
tétrachloroéthyléne <0.2 ug/l NF ISO 20595° 26.06.23
trichloroéthyléne+tetrachIoroéthyléne <0.4 pg/l 10 NF ISO 20595 26.06.23
1,2-dichloroéthane <0.2 pg/l 3.0 NF 1SO 20595 26.06.23

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

' Méthode accréditée. 3/32

L'incertitude de mesure pourra étre communiguée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s’appliquent & I'échantillon tel qu'il a été regu.
Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux resultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats,

laboratoire@lareco.net www.lareco.net  TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 3143 31

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029
RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre Résultat Limite Méthode Date
d'analyse

germes totaux (22C) <1 ufc/ml ISO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
germes totaux (36C) <1 ufc/ml 1SO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
coliformes totaux <1 ufc/100 ml <1 NF EN SO 9308-1" 22.06.23
Escherichia coli <1 ufc/100 ml <1 NF EN 1SO 9308-1" 22.06.23
entérocoques <1 ufc/100 ml <1 ISO 7899-2 / NF T90-421"  22.06.23
Clostridium perfringens (dont spores) <1 ufc/100 ml <1 1SO 141891 22.06.23

Conclusion : En ce qui concerne les paramétres analyses, I'échantillon répond aux normes prescrites par I'Article D185,
Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

Remarque : Lincertitude de mesure relative pour I'analyse du pH est de 2,26 % pour une valeur de 6,6.

1 Méthode accréditée. 4/32

L'incertitude de mesure pourra étre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent a I'échantillon tel qu’il a été regu.
Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de Fincertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net  www.lareco.net TVABE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BES59 0000 6829 0626
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LARECO SA. - Zoning Industriel de Aye -

Tel. +32 84 3216 90 - Fax +32 84 3143 31

Rue de Ia Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

w0 17023

Certaat n” 062-TEST

Numéro d'identification
Date de réception

Condition de I'échantillon
Condition de I'emballage
Condition de réception
Echantillonneur

Date d'échantillonnage
Procédure
d'échantillonnage

Description du laboratoire

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

: 23/LA03871-02
:21.06.23

: conforme

: conditionnement conforme
: réfrigéré

: Dimitri VAES

:21.06.23

1 1IS0O5667-1,3,5 - 1ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Résultat

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :

odeur
golt
turbidité
couleur

ANALYSE CHIMIQUE :
température (In Situ)

pH (In Situ)
conductivité & 20°C (In Situ)
dureté totale

ammonium (NH4)
chlorures (Cl)
nitrates (NO3)
nitrites (NO2)
sulfates (S04)
fluorures (F)

bromate (BrQ3)
chiore libre résiduel (In Situ)
Cyanures totaux (CN)
oxydabilité
phosphore (P)

' Méthode accréditée.,

acceptable
acceptable
<1 FNU

<5 mg P/l

150C
6.3

54 uS/cm
0.9 FH

<0.02 mg/|
4.1 mg/l

2.2 mgh
<0.02 mg/!
1.4 mg/|
<0.10 mg/l
<0.0030 mg!
<30 ugf

<10 pg/l
<0.5 mg O2/1
<0.025 mg/l

RAPPORT D'ANALYSE B23/R2059/00029

acceptable
acceptable
acceptable
acceptable

25
6.5-9.5
2500

0.50
250
50
0.50
250
1.5
0.010
250
50
5.0

:"Z3PONTS9 - Saint-Jacques - Saint Jacques, 7"

Méthode

MS00146

MS00146

NF EN ISO 7027-11

Dérivée NF EN ISO 7887-C

Thermométrie

NF EN ISO 105231
NF EN 278881

NF T90-003"

NF T90-015-21

NF EN I1SO 10304-1"
NF EN I1SO 10304-1"
NF EN I1SO 10304-1
NF EN ISO 10304-17
NF EN ISO 10304-1"
NF EN 1SO 15061"
NF EN ISO 7393.2"
I1SO 6703"

NF EN ISO 8467"
NF EN ISO 17294-1, -2

22.06.23
22.06.23
22.06.23
23.06.23

21.06.23
21.06.23
21.06.23
23.06.23

22.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
21.06.23
23.06.23
29.06.23
21.07.23

laboratoire@lareco.net
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 17316337 -8B

www . lareco.net

TVA BE 0444.719.066
IC: BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

RPM Marche
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LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D°ANALYSE B23/R2059/00029
RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre Résultat Limite Méthode Date
d'analyse

Minéraux et métaux :

calcium (Ca) 2.6 mg/l 270 NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
magnésium (Mg) 0.89 mg/l 50 NF EN 1SO 17294-1, -2 21.07.23
potassium (K} 0.27 mgft NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
sodium (Na) 3.4 mg/l 200 NF EN I1SO 17294-1, -2 21.07.23
arsenic (As) <0.5 pg/l 10 NF EN ISO 172941, -2 21.07.23
plomb (Pb) 0.69 pg/l 10 NF EN 1SO 17294-1, -2 21.07.23
aluminium (Al 143 pgfl 200 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
cadmium (Cd) <0.05 ug/l 50 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
chrome (Cr) <0.5 pgit 50 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
cuivre (Cu) 33 pg/l 2000 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
fer (Fe) 166 pg/l 200 NF EN ISO 17294-1, -2° 21.07.23
manganése (Mn) 6.5 pg/l 50 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
nickel (Ni} 0.6 g/ 20 NF EN ISO 172941, -2 21.07.23
zinc (Zn) 21 pg/l 5000 NF EN I1SO 17294-1, -2° 21.07.23
bore (B) 2.6 g/l 1000 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
antimoine (Sb) <0.5 pg/l 5.0 NF EN I1SO 17294-1, -2 21.07.23
sélénium (Se) <0.5 pg/l 10 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
mercure (Hg) <0.05 ug/l 1.0 NF EN ISO 17294-1, -2° 24.07.23

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) .
benzéne <0.2 yg/l 10 NF ISO 20595 26.06.23

Hydrocarbures aromatiques polycycligues (HAP) :

benzo (k) fluoranthéne <0.005 pg/l NF EN ISO 17993" 26.06.23
benzo (ghi) péryléne <0.005 pg/l NF EN SO 17993! 26.06.23
indéno (1,2,3 - cd) pyréne <0.005 pg NF EN ISO 17993" 26.06.23
benzo (b) fluoranthéne <0.005 ug/l NF EN I1SO 17993" 26.06.23
somme des 4 HAP's <0.020 pg/l 0.10 NF EN iSO 17993" 26.06.23
benzo (a) pyréne <0.0025 pg/l 0.010 NF EN ISO 17993" 26.06.23
Pesticides :

simazine <0.025 g/l 0.10 NF EN I1SO 11369" 27.06.23
atrazine <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369’ 27.06.23
isoproturon <0.025 pgfl 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
diuron <0.025 ug/l 0.10 NF EN 1SO 11369’ 27.06.23
déséthylatrazine <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
terbutylazine <0.025 pgh 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
métribuzin <0.025 pgll 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23

1 Méthode accréditée. 6/32

Lincertitude de mesure pourra étre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résuliats s'appliquent & I'échantillon tel qu'il a été recu.
Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de Iincertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net  www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO SA. - Zoning Industriel de Aye - Rue de [a Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tel. +32 843216 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D°ANALYSE B23/R2059/00029
RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre Résuitat Limite Méthode Date
T d'analyse
chlortoluron <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369 27.06.23
MCPA <0.025 g/ 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
24-D <0.025 pgtt 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
bromacile <0.025 pg/| 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
bentazone <0.025 pg/l 0.10 NF EN I1SO 11369 27.06.23
chloridazon <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
métolachlore <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
dichiorobenzamide <0.025 ug/i 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
lindane <0.005 pg/l 0.10 NF EN ISO 6468 26.06.23
dieldrine <0.005 pgnt 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
aldrin <0.005 pg/| 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore <0.005 ugf 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore époxyde cis <0.005 ugf 0.030 NF EN iSO 6468 26.06.23
heptachiore époxyde trans <0.005 ugtt NF EN ISO 6468" 26.06.23
Trihalométhanes :
chloroforme 1.3 ug/l NF ISO 205951 26.06.23
bromodichiorométhane 1.1 pg/ NF ISO 205951 26.06.23
dibromochiorométhane 1.9 g/l NF ISO 205951 26.06.23
bromoforme 1.1 pghl NF ISO 205951 26.06.23
somme des 4 THM 5.4 pg/l 100 NF 1SO 205957 26.06.23
trichioroéthylene <0.2 pg/! NF ISO 20595° 26.06.23
tétrachloroéthylene <0.2 ugh NF 1SO 20595 26.06.23
trichIoroéthyléne+tetrachIoroéthyléne <0.4 g/ 10 NF ISO 20595 26.06.23
1,2-dichloroéthane <0.2 ug/l 3.0 NF ISO 20595 26.06.23
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :
germes totaux (22C) 7 ufc/mi ISO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
. nombre estimé ISO 6222 / NF T90-4211
germes totaux (36 <) <1 ufc/mi ISO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
coliformes totaux <1 ufc/100 mi <1 NF EN 1SO 9308-1" 22.06.23
Escherichia coli <1 ufc/100 ml <1 NF EN ISO 9308-11 22.06.23
entérocoques <1 ufc/100 m! <1 ISO 7899-2 / NF T90-421" 22.06.23
Clostridium perfringens (dont spores) <1 ufc/100 mi <1 1SO 14189" 22.06.23

Conclusion : En ce qui concerne les paramétres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent)
pas aux normes prescrites par I'Article D185, Annexe XXXI, du « Code de I'eau ».

' Méthode accréditée. 7/32

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB |BAN - BE35 7326 1731 6337 - BIC BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626



LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye -

JLARECO

& | ABORATOIRE DF RECHFRCHE ET DE COMSEN

Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Rue de la Croissance, 4 - B - 6800 MARCHE-EN-FAMENNE

180 17925
Cortficm v 062-TEST

Numeéro d'identification
Date de réception

Condition de I'échantillon
Condition de I'emballage
Condition de réception
Echantillonneur

Date d'échantillonnage
Procédure
d'échantillonnage

Description du laboratoire

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

: 23/LA03871-03
:21.06.23

: conforme

- conditionnement conforme
: réfrigéré

: Dimitri VAES

:21.06.23

- 1SO5667-1,3,5 - 1S019458 - FDT90-520 (accréditée)

Résultat

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES .

odeur
goit
turbidité
couleur

ANALYSE CHIMIQUE :
température (In Situ)

pH (In Situ)

conductivité & 20T {In Situ)
dureté totale

ammonium (NH4)
chlorures (Cl)
nitrates (NO3)
nitrites (NO2)
sulfates (SO4)
fluorures (F)
bromate (BrO3)
cyanures totaux (CN)
oxydabilite
phosphore (P)

1 Méthode accréditée.

L'incertitude de mesure pourra étre co
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appli

Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification, il 'a pas eté tenu exp
LARECO n'est pas responsable des informations four

acceptable
acceptable
<1 FNU

<5 mg P/l

165 C
6.9

85 uS/ecm
1.3 FH

<0.02 mg/|
5.1 mg/l

7.9 mg/l
<0.02 mg/l
3.9 myg/l
<0.10 mg/l
<0.0030 mg/l
<10 pg/l
<0.5 mg 02/
<0.025 mg/l

nies par le client lorsqu'e

RAPPORT D'ANALYSE B23/R2059/00029

- vZ3PONTS10 - Wanne - Wanne, 30"

acceptable
acceptable
acceptable
acceptable

25
6.5-9.5
2500

0.50
250
50
0.50
250
1.5
0.010
50
5.0

Méthode

MS00146

MS00146

NF EN ISO 7027-1"

Dérivée NF EN ISO 7887-C"

Thermométrie

NF EN I1SO 10523°
NF EN 27388"

NF T90-003"

NF T90-015-2"

NF EN I1SO 10304-1"
NF EN 1SO 10304-1
NF EN iSO 10304-1"
NF EN I1SO 10304-1"
NF EN SO 10304-1"
NF EN ISO 15061"

1SO 6703"

NF EN ISO 8467"

NF EN I1SO 17294-1, -2

Date
d'analyse

22,06.23
22.06.23
22.06.23
23.06.23

21.06.23
21.06.23
21.06.23
23.06.23

22.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
29.06.23
21.07.23
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mmuniquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
quent & I'échantilion tel qu'il a été regu.
licitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
lles peuvent affecter la validite des résultats.

laboratoire@lareco.net
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBA

www.lareco.net

TVA BE 0444.719.066
N : BE59 0000 6829 0626
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LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye -
Tél. +32 84 3216 90 - Fax +32 84 31 43 31

JLARECO

F BN L ABORATOIRE D RECHERCHE EY DE COrHsEy

Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

£
LAC

80 17025

CortiNcat n* 062-TEST

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

Minéraux et métaux :
calcium (Ca)
magnésium (Mg)
potassium (K)
sodium (Na)
arsenic (As)
plomb (Pb)
aluminium (Al)
cadmium (Cd)
chrome (Cr)
cuivre (Cu)

fer (Fe)
manganése (Mn)
nickel (Ni)

zine (Zn)

bore (B)
antimoine (Sb)
sélénium (Se)
mercure (Hg)

Hydrocarbures aromatigues monocycliques (HAM) :

Résultat

3.0 mg/|
1.3 mg/l
0.69 mg/t
11 mg/l
<0.5 ug/l
<0.5 ug/l
4.6 pg/l
<0.05 ug/l
<0.5 g/l
<2.5 pg/l
9.7 ug/
0.82 ug/
0.73 ug/l
25 pgn
3.6 pg/l
<0.5 pg/l
<0.5 pg/l
<0.05 ug/l

benzéne

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

benzo (k) fluoranthéne
benzo (ghi) péryléne
indéno (1,2,3 - cd) pyréne
benzo (b) fluoranthéne
somme des 4 HAP's

benzo (a) pyréne

Pesticides :
simazine
atrazine
isoproturon
diuron
déséthylatrazine
terbutylazine
métribuzin

" Méthode accréditée.

<0.2 ug/l

<0.005 pg/l
<0.005 pg/l
<0.005 pg/l
<0.005 pg/l
<0.020 pgn

<0.0025 pg/l

<0.025 pg/
<0.025 g/
<0.025 ug/
<0.025 ug/l
<0.025 pg/
<0.025 pg/i
<0.025 pg/l

RAPPORT D'ANALYSE B23/R2059/00029

Limite

270
50

200
10
10
200
5.0
50
2000
200
50
20
5000
1000
5.0
10
1.0

1.0

0.10

0.010

0.10
0.10
6.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Méthode

NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, .21
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN 1SO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2

NF ISO 20595'

NF EN I1SO 17993"
NF EN ISO 179931
NF EN ISO 17993
NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 17993t

NF EN ISO 17993"

NF EN 1SO 11369"
NF EN ISO 11369
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369
NF EN ISO 11369"
NF EN IS0 11369

Date
d'analyse

21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21,07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
24.07.23

26.06.23

26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23

26.06.23

27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23

laboratoire@lareco.net
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 17316337 -B

www.lareco.net

TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
IC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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B | ABCRATOIRE DE RECHERCHE £F 1E COMSE]

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 3143 31

150 17425
Coruficat n' 062.TEST

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

chiortoluron

MCPA

2,4-D

bromacile

bentazone

chloridazon
métolachlore
dichlorobenzamide
lindane

dieldrine

aldrin

heptachlore

heptachlore époxyde cis
heptachlore époxyde trans

Trihalométhanes :
chloroforme
bromodichlorométhane
dibromochlorométhane
bromoforme

somme des 4 THM

trichloroéthyléne

tétrachloroéthyléne
trichloroéthyléne+tetrachloroéthyléne
1,2-dichloroéthane

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE .
germes totaux (22T)
germes totaux (36 )

coliformes totaux

Escherichia coli

entérocoques

Clostridium perfringens (dont spores)

Résultat

<0.025 pg/l
<0.025 pg/l
<0.025 pg/l
<0.025 pg/l
<0.025 pg/l
<0.025 g/l
<0.025 pg/l
<0.025 pgf
<0.005 pg/l
<0.005 pg/l
<0.005 pg/l
<0.005 pofl
<0.005 ug/l
<0.005 pg/l

<0.2 ug/l
<0.2 pg/l
<0.2 ug/l
<0.2 pg/l
<0.8 pg/l

<0.2 ug/l
<0.2 pg/l
<0.4 ug/l
<0.2 pg/l

25 ufc/ml
<3 ufc/ml
présence
<1 ufc/100 mi
<1 ufc/100 ml
<1 ufc/100 ml
<1 ufc/100 mi

RAPPORT D°ANALYSE B23/R2059/00029

Limite Méthode Date
d'analyse
0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
0.10 NF EN ISO 11369 27.06.23
0.10 NF EN ISO 11369 27.06.23
0.10 NF EN 1SO 11369" 27.06.23
0.10 NF EN ISO 6468’ 26.06.23
0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
0.030 NF EN ISO 6468 26.06.23
0.030 NF EN ISO 6468 26.06.23
0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
NF EN ISO 6468" 26.06.23
NF ISO 20595 26.06.23
NF ISO 20595 26.06.23
NF ISO 20595 26.06.23
NF ISO 20595 26.06.23
100 NF 1SO 20595 26.06.23
NF 1SO 20595° 26.06.23
NF 1SO 20595" 26.06.23
10 NF ISO 20595 26.06.23
3.0 NF ISO 20595" 26.06.23
1SO 6222 / NF T90-4211 22.06.23
ISO 6222 / NF T90-421'  22.06.23
ISO 6222 / NF T90-421"
<1 NF EN ISO 9308-1" 22.06.23
<1 NF EN ISO 9308-1" 22.06.23
<1 ISO 7899-2 / NF T90421"  22.06.23
<1 ISO 14189 22.06.23

Conclusion : En ce qui concerne les paramétres analysés, I'échantilion ré
Annexe XXXI, du « Code de I'eau ».

* Méthode accréditée.

pond aux normes prescrites par I'Article D185,
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Uincertitude de mesure pourra étre communiguée sur demande. Ce rapport ne peut pas &tre reproduit, sauf en forme compléte,

sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent a I'échantillon tel qu’il a été recu.
Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification, il Wa pas été tenu explicitement compte de I'incertitude associé

LARECO n'est pas responsabl

e aux résultats.

e des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTB

www.lareco.net

TVA BE 0444.719.066

RPM Marche

EB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626



LJLARECO

150 37625

Ramm— | ABURATOIRE DE HECHERCHE EY DE COMEEY it

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Ruedela Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +3284 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Numéro d'identification
Date de réception

Condition de I'échantillon
Condition de I'emballage
Condition de réception
Echantillonneur

Date d'échantilionnage
Procédure
d'échantillonnage

Description du laboratoire

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

RAPPORT D'ANALYSE B23/R2059/00029

: 23/LA03871-04
:21.06.23

: conforme

: conditionnement conforme
: réfrigéré

: Dimitri VAES

:21.06.23

1 1S05667-1,3,5 - 1ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

: "Z3PONTS11 - Logbiermé - Logbierme, 22/2"

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :

odeur
goat
turbidité
couleur

ANALYSE CHIMIQUE :
température (In Situ)

pH (In Situ)

conductivité a 20T (In Situ)
dureté totale

ammonium (NH4)
chlorures (CI)
nitrates (NO3)
nitrites (NO2)
sulfates (S0O4)
fluorures (F)
bromate (BrO3)
Cyanures totaux (CN)
oxydabilité
phosphore (P)

' Méthode accréditée,

Résultat Limite Méthode Date
d'analyse
acceptable acceptable MS00146 22.06.23
acceptable acceptable MS00146 22.06.23
<1 FNU acceptable NF EN IS0 7027-1" 22.06.23
<5 mg Pl acceptable Dérivée NF EN ISO 7887-C' 23.06.23
16.0 C 25 Thermométrie 21.06.23
7.1 6.5-95 NF EN ISO 10523" 21.06.23
173 uS/em 2500 NF EN 27888" 21.06.23
4.3 FH NF T90-003" 23.06.23
<0.02 mg/I 0.50 NF T90-015-2 22.06.23
6.3 mg/l 250 NF EN 1SO 10304-1" 23.06.23
1.4 mg/l 50 NF EN 1SO 10304-1" 23.06.23
<0.02 mg/! 0.50 NF EN ISO 10304-11 23.06.23
19 mg/l 250 NF EN ISO 10304-1 23.06.23
<0.10 mg/! 1.5 NF EN ISO 10304-11 23.06.23
<0.0030 mg/l 0.010 NF EN ISO 150611 23.06.23
<10 pgll 50 ISO 6703" 23.06.23
<0.5mg 02/i 5.0 NF EN ISO 84671 29.06.23
<0.025 mg/l NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
11/32
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LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

LARECO

| ABCRATOIRE DE RECHERCHE £T DE COMSEN

180 17825
Cardficat n° 062-TEST

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

Minéraux et métaux :

calcium (Ca)
magnésium (Mg)
potassium (K}
sodium (Na)
arsenic (As)
plomb (Pb)
aluminium (Al)
cadmium (Cd)
chrome (Cr)
cuivre (Cu)

fer (Fe)
manganése (Mn)
nickel (Ni)

zinc (Zn)

bore (B)
antimoine (Sb)
sélénium (Se)
mercure (Hg)

Résultat

12 mg/l
2.8 mg/l
0.36 mg/l
24 mgl/|
<0.5 pg/l
0.92 ug/l
38 ug/l
<0.05 g/l
<0.5 ug/l
13 pgll
3.5 pg/l
18 pg/l
3.5 pg/l
39 pg/l
3.1 ugh
<0.5 ug/l
<0.5 ug/l
<0.05 ug/

Hydrocarbures aromatigues monocycligues (HAM) :

benzéne

Hvdrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

benzo (k) fluoranthéne

benzo (ghi) péryléne

indéno (1,2,3 - cd) pyréne
benzo (b) fluoranthene

somme des 4 HAP's

benzo (a) pyréne

Pesticides :
simazine
atrazine
isoproturon
diuron
déséthylatrazine
terbutylazine
métribuzin

1 Méthode accréditée.

<0.2 ugll

<0.005 pg/l
<0.005 pg/l
<0.005 ug/l
<0.005 pg/l
<0.020 pg/i

<0.0025 pg/l

<0.025 pg/l
<0.025 pg/l
<0.025 ug/l
<0.025 g/l
<0.025 pgll
<0.025 ug/l
<0.025 pg/l

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029

270
50

200
10
10
200
50
50
2000
200
50
20
5000
1000
5.0
10
1.0

1.0

0.10

0.010

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Méthode

NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 172941,
NF EN 1SO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN 1SO 172941,
NF EN IS0 172941,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 172941,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 172941,
NF EN ISO 172941,
NF EN ISO 17294-1,

NF 1SO 20595

NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 17993'
NF EN ISO 17993"

NF EN 1SO 17993"

NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN I1SO 11369°
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"

21
21
21
21
21
21

20

Date
d'analyse

21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
24.07.23

26.06.23

26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23

26.06.23

27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23

12132

Lincertitude de mesure pourra étre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent a échantillon tel qu'il a été recu.
Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.

LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net

www.lareco.net

TVA BE 0444.719.066

RPM Marche

BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626



[(JLARECO
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Bl | Aconaione DE RECHERCHE ET DE COMSEN

o 17625
Certlficat n* 062.TEST

LARECO S A. - Zoning Industrie! de Aye - Ruedela Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +3284 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B23/R2059/00029
RESULTATS D'ANALYSE :

Parametre Résultat Limite Méthode Date
d'analyse
chlortoluron <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
MCPA <0.025 pg/i 0.10 NF EN 1SO 11369" 27.06.23
2,4-D <0.025 pgl/l 0.10 NF EN ISO 11369 27.06.23
bromacile <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
bentazone <0.025 ug/l 0.10 NF EN ISO 11369 27.06.23
chioridazon <0.025 pg/ 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
métolachlore <0.025 pgh 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
dichiorobenzamide <0.025 g/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
lindane <0.005 pg/ 0.10 NF EN ISO 6468" 26.06.23
dieldrine <0.005 pg/l 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
aldrin <0.005 pg/I 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore <0.005 ug/l 0.030 NF EN I1SO 6468" 26.06.23
heptachlore époxyde cis <0.005 pg/l 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore époxyde trans <0.005 ug/ NF EN ISO 6468 26.06.23
Trihalométhanes :
chloroforme <0.2 pgt NF ISO 20595 26.06.23
bromodichlorométhane <0.2 pg/i NF ISO 20595° 26.06.23
dibromochlorométhane <0.2 pg/l NF ISO 205951 26.06.23
bromoforme 0.3 ug/ NF ISO 205951 26.06.23
somme des 4 THM 0.6 ug/l 100 NF 1SO 205951 26.06.23
trichloroéthyléne <0.2 ug/! NF ISO 20595° 26.06.23
tétrachloroéthylene <0.2 pg/l NF ISO 20595° 26.06.23
trichIoroéthyléne+tetrachIoroéthyléne <0.4 ug/l 10 NF 1SO 20595° 26.06.23
1,2-dichloroéthane <0.2 ug/l 3.0 NF ISO 205951 26.06.23
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :
germes totaux (22C) 18 ufc/ml 1SO 6222 / NF T90-421 22.06.23
germes totaux (367C) <3 ufc/ml ISO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
; présence ISO 6222 / NF T90-421"
coliformes totaux <1 ufc/100 mi <1 NF EN ISO 9308-11 22.06.23
Escherichia coli <1 ufc/100 ml <1 NF EN ISO 9308-11 22.06.23
entérocoques <1 ufc/100 ml <1 I1SO 7899-2 / NF T90-4211 22.06.23
Clostridium perfringens (dont spores) <1 ufc/100 mi <1 ISO 14189* 22.06.23

Conclusion : En ce qui concerne les paramétres analysés, I'échantillon répond aux normes prescrites par |'Article D185,
Annexe XXXI, du « Code de Feau »,

" Méthode accréditée. 13/32
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(JLARECO

g | AHORATORE DE RECHERCHE £ DB COMSEN

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye -

Tel. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Rue de la Croissance, 4 - B -6900 MARCHE-EN-FAMENNE

w0 17025
at N° D62 TEST

Numeéro d'identification
Date de réception

Condition de I'échantillon
Condition de I'emballage
Condition de réception
Echantillonneur

Date d'échantillonnage
Procédure
d'échantillonnage

Description du laboratoire

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

: 23/LA03871-05
:21.06.23

- conforme

- conditionnement conforme
: réfrigéré

: Dimitri VAES

:21.06.23

- 1S05667-1,3,5 - 15019458 - FDT90-520 (accréditée)

Resuitat

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :

odeur
gout
turbidité
couleur

ANALYSE CHIMIQUE :
température (In Situ)

pH (In Situ)

conductivité & 20C {In Situ)
dureté totale

ammonium (NH4)
chlorures (Cl)
nitrates (NO3)
nitrites (NO2)
sulfates (S04)
fluorures (F}
bromate (BrO3}
cyanures totaux (CN)
oxydabilité
phosphore (P)

1 Méthode accréditée.

Lincertitude de mesure pourra étr
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s’applig

Pour déclarer, ou non, la conformite a la spécification, il
LARECO n'est pas responsable des informations fo

acceptable
acceptable
<1 FNU

<5 mg P/l

165C
6.9

67 uS/cm
1.3 FH

<0.02 myg/l
4.3 mg/l

5.6 mg/l
<0.02 mg/l
2.2 mg/l
<0.10 mg/l
<0.0030 mg/i
<10 ug/l
<0.5 mg 02/|
<0.025 mg/l

RAPPORT D°ANALYSE B23/R2059/00029

- *7Z3PONTS12 - Rochelinval - Rochelinval, 3"

acceptable
acceptable
acceptable
acceptable

25
6.5-95
2500

0.50
250
50
0.50
250
1.5
0.010
50
5.0

Méthode

MS00146

MS00146

NF EN 1SO 7027-1"

Dérivée NF EN 1SO 7887-C"

Thermométrie

NF EN ISO 10523"
NF EN 27888

NF T90-003"

NF T90-015-2"

NF EN I1SO 10304-1
NF EN I1SO 10304-1"
NF EN 1SO 10304-1"
NF EN 1SO 10304-1"
NF EN ISO 10304-1"
NF EN 1SO 15061"

1SO 6703’

NF EN ISO 8467

NF EN 1SO 17294-1, -2°

Date

d'analyse

22.06.23
22.06.23
22.06.23
23.06.23

21.06.23
21.06.23
21.06.23
23.06.23

22.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
29.06.23
21.07.23

14/32

e communiguée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
uent a I'échantillon tel qu’il a été recu.
n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
urnies par le client lorsgu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN:

www.lareco.net

TVA BE 0444.719.066

RPM Marche

BES59 0000 6829 0626
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LARECO S.A. - Zoning Industrie| de Aye -
Tél. +32 84 3216 90 - Fax +32 84 31 43 31

JLARECO

¥ | ABORATOIRE OF AECHERCHE £T DE COMSE

Rue de Ia Croissance, 4 - B . 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

RESULTATS D'ANALYSE :

Parameétre

Minéraux et métauy :
calcium (Ca)
magnésium (Mg)
potassium (K)
sodium (Na)
arsenic (As)
plomb (Pb)
aluminium (Al)
cadmium (Cd)
chrome (Cr)
cuivre (Cu)

fer (Fe)
manganése (Mn)
nickel (Ni)

zine (Zn)

bore (B)
antimoine (Sb)
sélénium (Se)
mercure (Hg)

Hydrocarbures aromatigues mono

Résuitat

3.7 mg/l
1.1 mg/)
0.6 mg/l
4.8 mg/i
<0.5 pg/l
3.1 ughl
<2.5 pg/l
<0.05 pg/l
<0.5 ug/t
176 pg/l
<2.5 ug/i
<0.5 ug/l
1.1 ugll
122 ug/l
<2.5 ug/!
<0.5 ugh
<0.5 ug/i
<0.05 ug/

cycliques (HAM) :

benzéne

Hydrocarbures aromatigues polycycliques (HAP) :
benzo (k) fluoranthéne

benzo (ghi) péryléne

indéno (1,2,3 - cd) pyréne

benzo (b) fluoranthéne
somme des 4 HAP's

benzo (a) pyrene

Pesticides :
simazine
atrazine
isoproturon
diuron
déséthylatrazine
terbutylazine
métribuzin

! Méthode accréditce,

<0.2 gt

<0.005 g/l
<0.005 pg/!
<0.005 pg/l
<0.005 pg/l
<0.020 pg/i

<0.0025 ug/l

<0.025 pg/
<0.025 pg/l
<0.025 ugll
<0.025 pg/
<0.025 pg/i
<0.025 pg/l
<0.025 pg/t

0 17625
063

Certificat n” 062.TEST

RAPPORT D°ANALYSE B23/R2059/00029

Limite

270
50

200
10
10
200
5.0
50
2000
200
50
20
5000
1000
5.0
10
1.0

1.0

0.10

0.010

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

BIC : CREGBEBB [BAN : BE357

laboratoire@lareco.net

www.lareco.net

TVA BE 0444.719.066
326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : B

Méthode

NF EN ISO 17294-1, -1
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -21
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2t
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2

NF I1SO 20595°

NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 17993
NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 179931
NF EN iSO 17993

NF EN 1SO 17993"

NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369
NF EN I1SO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369!
NF EN ISO 11369

21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
24.07.23

26.06.23

26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23

26.06.23

27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23

RPM Marche

E59 0000 6829 0626
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et | ABORATORE DF RECHERCHE £T DE COMSEN o

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B -6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029
RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre Résultat Limite Méthode Date
d'analyse
chlortoluron <0.025 pg/l 0.10 NF EN iSO 11369" 27.06.23
MCPA <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11368° 27.06.23
2,4-D <0.025 pg/l 0.10 NF EN I1SO 11369" 27.06.23
bromacile <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
bentazone <0.025 g/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
chloridazon <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
métolachlore <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
dichlorobenzamide <0.025 pg/ 0.10 NF EN 1SO 11369’ 27.06.23
lindane <0.005 pgl/l 0.10 NF EN ISO 6468" 26.06.23
dieldrine <0.005 pg/l 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
aldrin <0.005 pg/l 0.030 NF EN 1SO 6468 26.06.23
heptachlore <0.005 pg/l 0.030 NF EN ISO 6468° 26.06.23
heptachlore époxyde cis <0.005 pgfl 0.030 NF EN ISO 6468' 26.06.23
heptachlore époxyde trans <0.005 ug/l NF EN 1SO 6468" 26.06.23
Trihalométhanes :
chloroforme <0.2 pg/l NF ISO 20595 26.06.23
bromodichlorométhane <0.2 pg/l NF I1SO 20595" 26.06.23
dibromochlorométhane <0.2 pg/! NF 1SO 20595’ 26.06.23
bromofarme <0.2 pg/l NF 1SO 20595" 26.06.23
somme des 4 THM <0.8 pg/l 100 NF ISO 20595 26.06.23
trichloroéthyléne <0.2 pg/l NF 1SO 20595 26.06.23
tétrachloroéthyléne <0.2 ug/l NF 1SO 20595 26.06.23
trichloroéthyléne+tetrachIoroéthyléne <0.4 pg/l 10 NF ISO 20595 26.06.23
1,2-dichloroéthane <0.2 ug/l 3.0 NF ISO 20595 26.06.23
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :
germes totaux (22C) 1.9 10E2 ufc/mi ISO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
germes totaux (36T) 40 ufc/ml I1SO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
coliformes totaux <1 ufc/100 ml <1 NF EN ISO 9308-1" 22.06.23
Escherichia coli <1 ufc/100 ml <1 NF EN 150 9308-1" 22.06.23
entérocoques <1 ufc/100 ml <1 1SO 7899-2 / NF T90-421"  22.06.23
Clostridium perfringens (dont spores) <1 ufc/100 mi <1 ISO 14189" 22.06.23

Conclusion : En ce qui concerne les paramétres analysés, {'échantillon répond aux normes prescrites par I'Article D185,
Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

1 Méthode accréditée. 16/32

Lincertitude de mesure pourra étre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent a I'échantilion tel qu'll a été regu.
Paur déclarer, ou non, la conformité 4 la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de lincertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net www.lareco.net  TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO SA. - Zoning Industriel de Aye -

LARECO

L AAORATORE D RECHERCHE ET DE COMSEY

Tel. +3284 3216 90 - Fax +32 84 3143 31

Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

0 17025
at n® (62-TEST

Numéro d'identification
Date de réception

Condition de I'échantillon
Condition de l'emballage
Condition de réception
Echantillonneur

Date d'échantillonnage
Procédure
d'échantillonnage

Description du laboratoire

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

: 23/LA03871-06
:21.06.23

: conforme

: conditionnement conforme
: réfrigéré

: Dimitri VAES

:21.06.23

:1505667-1,3,5 - 1ISO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Résultat

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :

odeur
goat
turbidité
couleur

ANALYSE CHIMIQUE :
température (In Situ)

pH (In Situ)

conductivité & 20T (In Situ)
dureté totale

ammonium (NH4)
chlorures (Cl)
nitrates (NQO3)
nitrites (NO2)
sulfates (SO4)
fluorures (F)
bromate (BrO3)
Cyanures totaux (CN)
oxydabilité
phosphore (P)

" Méthode accréditée.

acceptable
acceptable
<1 FNU

<5 mg Pt/

16.0C
7.9

401 uS/cm
215 FH

<0.02 mg/I
12 mg/l

18 mg/!
<0.02 mg/I
11 mg/i
<0.10 mg/l
<0.0030 mg/|
<10 pg/t
<0.5 mg 02/
<0.025 mg/|

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029

:"Z3PONTS6 - Brume - Rue des Villas, 92"

acceptable
acceptable
acceptable
acceptable

25
65-95
2500

0.50
250
50
0.50
250
1.5
0.010
50
5.0

Méthode

MS00146

MS00146

NF EN ISO 7027-1

Dérivée NF EN |1SO 7887-C

Thermométrie

NF EN ISO 10523"
NF EN 278881

NF T90-003"

NF T90-015-21

NF EN ISO 10304-11
NF EN ISO 10304-11
NF EN ISO 10304-1"
NF EN 1SO 10304-1"
NF EN ISO 10304-1"
NF EN ISO 15061

1SO 6703"

NF EN [SO 8467°

NF EN SO 17294-1, -2

22.06.23
22.06.23
22.06.23
23.06.23

21.06.23
21.06.23
21.06.23
23.06.23

22.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
20.06.23
29.06.23
21.07.23

laboratoire@lareco.net
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 17316337-B

www _lareco.net

TVA BE 0444.719.066

RPM Marche

IC: BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye -
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

JLARECO

| ABCHATOIRE DE RECHERCHE ET DE COMSEI

Rue de la Croissance, 4 - B - 6300 MARCHE-EN-FAMENNE

180 97028
Coroficatn’ 0G2.TEST

RESULTATS D'ANALYSE :

RAPPORT D"ANALYSE B23/R2059/00029

Paramétre Résultat Limite Méthode Date
d'analyse
Minéraux et métaux .
calcium (Ca) 66 mg/l 270 NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
magnésium (Mg) 15 mg/l 50 NF EN ISO 17294-1, -2° 21.07.23
potassium (K) 1.6 mg/l NF EN ISO 17294-1, -2° 21.07.23
sodium (Na) 7.4 mg/l 200 NF EN ISO 17294-1, -2° 21.07.23
arsenic (As) <0.5 pgl/l 10 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
plomb (Pb) 0.87 pg/l 10 NF EN ISO 172941, -2 21.07.23
aluminium (Al) <2.5 pgll 200 NF EN ISO 172941, -2° 21.07.23
cadmium (Cd) <0.05 pg/l 5.0 NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
chrome (Cr) <0.5 ug/ 50 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
cuivre (Cu) 26 pgll 2000 NF EN ISO 172941, -2 21.07.23
fer (Fe) <2.5 pgll 200 NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
manganése (Mn} <0.5 ug/l 50 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
nickel (Ni} <0.5 pgl/l 20 NF EN 1SO 17294-1, -2° 21.07.23
zinc (Zn) 25 ugll 5000 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
bore (B) 6.9 pg/l 1000 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
antimoine (Sb) <0.5 pgl/l 5.0 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
sélénium (Se) <0.5 pg/l 10 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
mercure (Hg) <0.05 pg/l 1.0 NF EN I1SO 17294-1, -2* 24.07.23
Hydrocarbures aromatigues monocycliques {HAM) :
benzéne <0.2 ug/l 1.0 NF ISO 20595" 26.06.23
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
benzo (k) fluoranthéne <0.005 pg/l NF EN ISO 17993" 26.06.23
benzo (ghi) péryléne <0.005 pg/l NF EN ISO 17993" 26.06.23
indéno (1,2,3 - cd) pyréne <0.005 ug/l NF EN 1SO 17993’ 26.06.23
benzo (b) fluoranthéne <0.005 ug/l NF EN ISO 17993° 26.06.23
somme des 4 HAP's <0.020 ug/l 0.10 NF EN ISO 17993" 26.06.23
benzo (a) pyréne <0.0025 pg/l 0.010 NF EN ISO 17993" 26.06.23
Pesticides :
simazine <0.025 pgl! 0.10 NF EN iSO 11369" 27.06.23
atrazine <0.025 ugfl 0.10 NF EN I1SO 11369’ 27.06.23
isoproturon <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369’ 27.06.23
diuron <0.025 pg/l 0.10 NF EN 1SO 11369" 27.06.23
déséthylatrazine <0.025 ug/l 0.10 NF EN ISO 11369' 27.06.23
terbutylazine <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369 27.06.23
métribuzin <0.025 pg 0.10 NF EN I1SO 11369’ 27.06.23
1 Méthode accréditée. 18/32

Lincertitude de mesure pourra étre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent a 'échantillon tel qu'il a été regu.
Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de lincertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résuliats.

laboratoire@lareco.net  www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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B’ | AconATORE DE RECHERCHE £F 9 COMSEY S i

LARECO SA. - Zoning Industriel de Aye - Ruedela Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 843216 90 - Fax +32 84 3143 31

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029
RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre Résultat Limite Méthode Date

Fnalyse
chlortoluron <0.025 pg/i 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
MCPA <0.025 g/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
2,4-D <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
bromacile <0.025 pg! 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
bentazone <0.025 g/ 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
chloridazon <0.025 pg/ 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
métolachlore <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
dichlorobenzamide <0.025 pgnt 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
lindane <0.005 pg/i 0.10 NF EN ISO 6468 26.06.23
dieldrine <0.005 ug/l 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
aldrin <0.005 ug/ 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore <0.005 pg/l 0.030 NF EN ISO 6468° 26.06.23
heptachlore époxyde cis <0.005 pg/t 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore époxyde trans <0.005 pg/l NF EN ISO 6468¢ 26.06.23
Trihalométhanes :

chloroforme <0.2 pg/l NF ISO 20595" 26.06.23
bromodichlorométhane <0.2 ugft NF ISO 20595" 26.06.23
dibromochlorométhane <0.2 pg/l NF ISO 20595" 26.06.23
bromoforme <0.2 ug/! NF I1SO 20595° 26.06.23
somme des 4 THM <0.8 pg/i 100 NF ISO 20595 26.06.23
trichloroéthyléne <0.2 ug/l NF ISO 20595° 26.06.23
tétrachloroéthyléne <0.2 ug/l NF ISO 20595 26.06.23
trichloroéthyléne+tetrachIoroéthyléne <0.4 pg/l 10 NF ISO 205951 26.06.23
1,2-dichloroéthane <0.2 ug/l 3.0 NF ISO 205951 26.06.23
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

germes totaux (22C) 2100 ufc/mi I1SO 6222 / NF T90-4211 22.06.23
germes totaux (36T) 56 ufc/ml ISO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
coliformes totaux 900 ufc/100 ml <1 NF EN ISO 9308-1" 22.06.23
Escherichia coli <1 ufc/100 mi <1 NF EN ISO 9308-11 22.06.23
entérocoques 4 ufc/100 ml <1 ISO 7899-2 / NF T90-421" 22.06.23
. nombre estimé ISQ 7899-2 / NF T90-421

Clostridium perfringens (dont spores) <1 ufc/100 m) <1 ISO 14189" 22.06.23

Conclusion : En ce qui concerne les paramétres analysés, le(s) résultat(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent)
Pas aux normes prescrites par I'Article D185, Annexe XXXI, du « Code de I'eay ».

' Méthode accréditée. 19/32

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 17316337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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150 17823
Cortfica n* 062.TEST

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tel. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 3143 31

Numéro d'identification
Date de réception

Condition de I'échantillon
Condition de I'emballage
Condition de réception
Echantillonneur

Date d'échantillonnage
Procédure
d'échantillonnage

Description du laboratoire

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029

: 23/LLA03871-07
:21.06.23

: conforme

- conditionnement conforme

: réfrigéré

. Dimitri VAES

:21.06.23

- 1S05667-1,3,5 - 15019458 - FDT90-520 (accréditée)

- "73PONTS?7 - Trois-Ponts - Rue Traverse, 7"

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :

odeur
godt
turbidité
couleur

ANALYSE CHIMIQUE :
température (In Situ)

pH (In Situ}

condugctivité & 20T (In Situ)
dureté totale

ammonium (NH4)
chlorures (Cl)
nitrates (NO3)
nitrites (NO2)
sulfates (S04}
fluorures (F)
bromate (BrO3)
cyanures totaux (CN)
oxydabilité
phosphore (P)

1 Méthode accréditée.

Résultat Limite Méthode Date
d'analyse
acceptable acceptable MS00146 22,06.23
acceptable acceptable MS00146 22.06.23
<1 FNU acceptable NF EN ISO 7027-1" 22.06.23
<5 mg PVl acceptable Dérivée NF EN iSO 7887-C* 23.06.23
165T 25 Thermométrie 21.06.23
7.8 6.5-95 NF EN ISO 10523" 21.06.23
387 pS/cm 2500 NF EN 27888" 21.06.23
213 FH NF T90-003" 23.06.23
<0.02 mg/l 0.50 NF T90-015-2" 22.06.23
12 mg/l 250 NF EN ISO 10304-1" 23.06.23
18 mg/l 50 NF EN 1SO 10304-1" 23.06.23
<0.02 mg/| 0.50 NF EN ISO 10304-1" 23.06.23
11 mg/l 250 NF EN 1SO 10304-1' 23.06.23
<0.10 mg/l 1.5 NF EN ISO 10304-1" 23.06.23
<0.0030 mg/l 0.010 NF EN ISO 15061" 23.06.23
<10 pg/l 50 ISO 6703" 29.06.23
0.7 mg 02/1 5.0 NF EN ISO 8467" 29.06.23
<0.025 mg/l NF EN ISO 172941, -2 21.07.23
20/32

Uincertitude de mesure pourra &tre communiguée sur demande. Ce rappott ne peut pas étre reproduit, sauf en forme complete,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent & I'échantillon tel qu'il a été recu.
Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il ma pas été tenu explicitement compte de lincertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net  www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO SA. - Zoning Industrie| de Aye -
Tél. +32 84 3216 90 - Fax +32 84 31 43 31

(JLARECO

L ABGRATOIRE DE RECHERCHE £7 DE COMSER

Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

O ¥7#25

Comtifcat o” 052-TEST

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

Minéraux et métaux :
calcium (Ca)
magnésium (Mg)
potassium (K)
sodium (Na)
arsenic (As)
plomb (Pb)
aluminium (Al)
cadmium (Cd)
chrome (Cr)
cuivre (Cu)

fer (Fe)
manganése (Mn)
nickel (Ni)

zinc (Zn)

bore (B)
antimoine (Sb)
sélénium (Se)
mercure (Hg)

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :

Résultat

64 mg/|
15 mgl/|
1.5 mg/l
7.3 mg/l
<0.5 ug/!
<0.5 ugn
<2.5 ug/!
<0.05 ug/I
<0.5 g
3.0 pgn
<2.5 ug/l
<0.5 pygn
<0.5 ug/i
5.7 ug/l
6.3 pg/l
<0.5 ug/i
<0.5 ug/l
<0.05 ug/l

benzéne

Hydrocarbures aromatiques polycycliqgues (HAP) :

benzo (k) fluoranthéne
benzo (ghi) péryléne

indéno (1,2,3 - cd) pyréne

benzo (b) fluoranthéne
somme des 4 HAP's

benzo (a) pyréne

Pesticides :
simazine
atrazine
isoproturon
diuron
déséthylatrazine
terbutylazine
métribuzin

" Méthode accréditee.

L'incertitude de mesure pourra étre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'a

Pour déclarer, ou non, Ia conformité 3 Ia spécification, il n'a
LARECO n'est pas responsable des informations fourn

<0.2 ug/)

<0.005 pg/l
<0.005 g/
<0.005 ug/l
<0.005 ug/l
<0.020 pg/l

<0.0025 pg/|

<0.025 pg/|
<0.025 pg/l
<0.025 pg/l
<0.025 ug/l
<0.025 pgl/l
<0.025 g/l
<0.025 g/

RAPPORT D°ANALYSE B23/R2059/00029

Limite

270
50

200
10
10
200
5.0
50
2000
200
50
20
5000
1000
5.0
10
1.0

1.0

0.10

0.010

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Méthode

NF EN ISC 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2t
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17204-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -21
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN I1SO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 172941, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17204-1, -2
NF EN ISC 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN ISO 17294-1, -2
NF EN I1SO 17294-1, -2

NF ISO 205951

NF EN ISO 179931
NF EN ISO 17993t
NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 179931

NF EN ISO 17993

NF EN ISO 11369
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369
NF EN ISO 113697
NF EN ISO 11369
NF EN ISO 113697
NF EN ISO 11369

ppliquent & I'échantillon tel qu'il a été recgu.
pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
ies par le client lorsqu'elles peuvent affecter |a validité des résultats,

21,07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
24.07.23

26.06.23

26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23

26.06.23

27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23

21/32
compléte,

BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 -B

laboratoire@lareco.net

www . lareco.net

TVA BE 0444.719.066

RPM Marche

IC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tel. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D'ANALYSE B23/R2059/00029

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre Résultat Limite Méthode Date
E— - d'analyse
chlortoluron <0.025 pg/i 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
MCPA <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
2,4-D <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
bromacile <0.025 ug/l 0.10 NF EN ISO 11369° 27.06.23
bentazone <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369* 27.06.23
chloridazon <0.025 ug/l 0.10 NF EN ISO 11369° 27.06.23
métolachlore <0.025 g/l 0.10 NF EN ISO 11369' 27.06.23
dichlorobenzamide <0.025 g/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
lindane <0.005 pg/l 0.10 NF EN ISO 6468' 26.06.23
dieldrine <0.005 pg/l 0.030 NF EN ISO 6468° 26.06.23
aldrin <0.005 pg/l 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore <0.005 pg/l 0.030 NF EN SO 6468" 26.06.23
heptachlore époxyde cis <0.005 pg/l 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore époxyde trans <0.005 pg/l NF EN ISO 6468" 26.06.23
Trihalométhanes :

chloroforme <0.2 ug/l NF ISO 20595* 26.06.23
bromodichlorométhane <0.2 pg/l NF ISO 20595" 26.06.23
dibromochlorométhane <0.2 pg/l NF ISO 20595" 26.06.23
bromoforme <0.2 pg/l NF 1SO 20595" 26.06.23
somme des 4 THM <0.8 yg/l 100 NF ISO 20595" 26.06.23
trichloroéthyléne <0.2 g/ NF 1SO 20595" 26.,06.23
tétrachloroéthyléne <0.2 pg/l NF ISO 20595° 26.06.23
trichloroéthyléne+tetrachloroéthyléne <0.4 ugll 10 NF ISO 20595" 26.06.23
1,2-dichloroéthane <0.2 pg/l 3.0 NF 1SO 20595" 26.06.23
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

germes totaux (22T} 50 ufc/mi ISO 6222 / NF T90-421* 22.06.23
germes totaux (36T) 20 ufc/mi ISO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
coliformes totaux <1 ufc/100 ml <1 NF EN I1SO 9308-1" 22.06.23
Escherichia coli <1 ufc/100 ml <1 NF EN ISO 9308-1" 22.06.23
entérocoques <1 ufc/100 ml <1 ISO 7899-2 / NF T90-421'  22.06.23
Clostridium perfringens {(dont spores) <1 ufc/100 ml <1 1SO 14189" 22.06.23

Conclusion : En ce qui concerne les parametres analyseés, I'échantillon répond aux normes prescrites par I'Article D185,
Annexe XXXI, du « Code de I'eau ».

' Méthode accréditée. 22132

L'incertitude de mesure pourra &tre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent & Féchantillon tel qu'il a été recu.
Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas até tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net  www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC - CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO SA. - Zoning Industriel de Aye -

LARECO

| ABORATOIRE DE RECHERCHE

OF COMSEY

Tel. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Rue de Ia Croissance, 4 - B.- 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

nO 17025
v 0621

Certifiaat o 0G2-TEST

Numeéro d'identification
Date de réception

Condition de I'échantilion
Condition de l'emballage
Condition de réception
Echantillonneur

Date d'échantilionnage
Procédure
d'échantilionnage

Description du laboratoire

RESULTATS D'ANALYSE -

Paramétre

: 23/LA03871-08
:21.06.23

: conforme

- conditionnement conforme
: réfrigéré

: Dimitri VAES

121.06.23

1 1ISO5667-1,3,5 - SO19458 - FDT90-520 (accréditée)

Résultat

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :

odeur
golt
turbidité
couleur

ANALYSE CHIMIQUE -
température (In Situ)

pH (In Situ)

conductivité & 20C (in Situ)
dureté totale

ammonium (NH4)
chlorures (Cl)
nitrates (NO3)
nitrites (NO2)
sulfates (SO4)
fiuorures (F)
bromate (Br03)
cyanures totaux (CN)
oxydabilité
phosphore (P)

" Méthode accréditée,

acceptable
acceptable
<1 FNU

<5 mg P/l

175 T
7.7

390 uS/cm
220 FH

<0.02 mg/!
10 mg/i

19 mg/l
<0.02 mg/|
12 mg/t
<0.10 mg/|
<0.0030 mg/!
<10 pg/l

0.6 mg 02/
<0.025 mg/!

RAPPORT D'ANALYSE B23/R2059/00029

acceptable
acceptable
acceptable
acceptable

25
65-95
2500

0.50
250
50
0.50
250
1.5
0.010
50
5.0

: "Z3PONTS3 - Basse-Bodeux - Route de Huy, 48"

Méthode

MS00146

MS00146

NF EN IS0 702711

Dérivée NF EN 1SO 7887-C"

Thermométrie

NF EN ISO 10523"
NF EN 27888"

NF T90-003"

NF T90-015-2

NF EN I1SO 10304-11
NF EN 1SO 10304-1
NF EN ISO 10304-1"
NF EN ISO 10304-11
NF EN ISO 10304-1
NF EN ISO 150611

ISO 6703"

NF EN ISO 84671

NF EN ISO 17294-1, .21

o

|

—

ale

d'analyse

22.06.23
22.06.23
22.06.23
23.06.23

21.06.23
21.06.23
21.06.23
23.06.23

22.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
29.06.23
29.06.23
21.07.23

laboratoire@lareco.net
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 17316337 -B

www.lareco.net

TVA BE 0444.719.066
IC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

RPM Marche
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LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 -
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

[YJLARECO

& | ARORATORE DE RECHERCHE ET DE COMSEN

B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

w0 17428
Cortificat ° 0G2-TEST

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

Minéraux et métaux :

calcium (Ca)
magnésium (Mg)
potassium (K)
sodium (Na)
arsenic (As)
plomb (Pb)
aluminium (Al}
cadmium (Cd})
chrome (Cr)
cuivre (Cu)

fer (Fe)
manganése (Mn)
nickel (Ni}

zinc (Zn)

bore (B)
antimoine (Sb)
sélénium (Se)
mercure (Hg)

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) :

benzéne

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :

benzo (k) fluoranthéne

benzo (ghi) péryléne

indéno (1,2,3 - cd) pyréne
benzo (b) fluoranthene

somme des 4 HAP's

benzo (a) pyréne

Pesticides :
simazine
atrazine
isoproturon
diuron
déséthylatrazine
terbutylazine
métribuzin

1 Méthode accréditée.

Lincertitude de mesure pourra étre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre re

Pour déclarer, ou non, la conformité a la spécification, il n'a pas été ten
LARECO n'est pas responsable des informations fournies parle ¢

Résultat

81 mg/l
8.0 mgh
1.4 mg/l
6.4 mg/l
<0.5 pg/l
4.8 pgll
<2.5 ug/l
<0.05 pg/l
<0.5 ug/l
14 pg/l
<2.5 ug/l
<0.5 ug/l
<0.5 pg/
13 pglt
7.3 pgll
<0.5 pg/l
<0.5 pg/l
<0.05 pg/l

<0.2 pg/l

<0.005 pg/l
<0.005 ug/l
<0.005 pg/l
<0.005 pg/l
<0.020 ug/l

<0.0025 pg/l

<0.025 ug/l
<0.025 pg/l
<0.025 pg/l
<0.025 pgll
<0.025 ug/l
<0.025 ug/l
<0.025 pg/l

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029

Limite

270
50

200
10
10
200
5.0
50
2000
200
50
20
5000
1000
5.0
10
1.0

1.0

0.10

0.010

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Méthode

NF EN ISC 172941,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17284-1,
NF EN ISO 172941,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN 1SO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 172984-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 172941,
NF EN ISO 1729841,
NF EN ISO 172941,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN 1SO 172941,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN iSO 17294-1,

NF ISO 20595

NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 17993'
NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 17993"

NF EN 1SO 17993"

NF EN ISO 11369°
NF EN ISO 11369"
NF EN 1SO 11369"
NF EN 1SO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN 1SO 11369’
NF EN 1SO 11369

21

1
2

21

sans autorisation écrite de LARECO. Les résuitats s'appliquent & I'échantillon tel qu'il a été recu.

Date
d'analyse

21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
24.07.23

26.06.23

26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23

26.06.23

27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23

24132

produit, sauf en forme compléte,

u explicitement compte de Tlincertitude associée aux résultats.
lient lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net

www lareco.net

BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337

TVA BE 0444.719.066

RPM Marche

- BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO S A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 8432 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D°'ANALYSE B23/R2059/00029
RESULTATS D'ANALYSE :

Parameétre Résuitat Limite Méthode Date
d'analyse
chlortoluron <0.025 ug/l 0.10 NF EN ISO 11369° 27.06.23
MCPA <0.025 g/l 0.10 NF EN ISO 11369 27.06.23
2,4-D <0.025 ug/! 0.10 NF EN I1SO 11369 27.06.23
bromacile <0.025 ug/i 0.10 NF EN 1SO 11369" 27.06.23
bentazone <0.025 pg/i 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
chloridazon <0.025 pg/ 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
métolachlore <0.025 ugn 0.10 NF EN SO 11369" 27.06.23
dichlorobenzamide <0.025 pg/t 0.10 NF EN I1SO 11369" 27.06.23
lindane <0.005 pg/| 0.10 NF EN ISO 6468" 26.06.23
dieldrine <0.005 pg/| 0.030 NF EN SO 6468" 26.06.23
aldrin <0.005 pgit 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore <0.005 pg/| 0.030 NF EN ISO 6468' 26.06.23
heptachlore époxyde cis <0.005 pg/! 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore époxyde trans <0.005 ugi NF EN ISO 6468" 26.06.23
Trihalométhanes :
chloroforme <0.2 ug/! NF ISO 20595° 26.06.23
bromodichlorométhane <0.2 pgi NF ISO 20595° 26.06.23
dibromochlorométhane <0.2 pg/l NF 1SO 20595 26.06.23
bromoforme <0.2 pg/! NF ISO 20595 26.06.23
somme des 4 THM <0.8 ug/ 100 NF I1SO 205957 26.06.23
trichloroéthylene <0.2 ug/ NF 1SO 20595 26.06.23
tétrachloroéthylene <0.2 ug/t NF 1SO 20595 26.06.23
trichloroéthyléne+tetrachIoroéthyléne <0.4 ug/l 10 NF ISO 20595" 26.06.23
1,2-dichloroéthane <0.2 pg/i 3.0 NF I1SO 20595° 26.06.23
ANALYSE MICROBIQLOGIQUE :
germes totaux (22T) <3 ufc/ml ISO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
: présence ISO 6222 / NF T90-421"
germes totaux (36<C) <1 ufc/mi ISO 6222 / NF T90-4211 22.06.23
coliformes totaux <1 ufc/100 m| <1 NF EN ISO 9308-11 22.06.23
Escherichia coli <1 ufc/100 mi <1 NF EN ISO 9308-11 22.06.23
entérocoques <1 ufc/100 ml <1 IS0 7899-2 / NF T90-421" 22.06.23
Clostridium perfringens (dont spores) <1 ufc/100 mi <1 ISO 14189" 22.06.23

Conclusion : En ce qui concerne les parameétres analysés, I'échantillon répond aux normes prescrites par I'Article D185,
Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

" Méthode accréditée. 25/32

laboratoire@lareco.net www.lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC - BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye -

LARECO

| ABOE ATOIRE DE RECHERCHE £T DB COMSEN

Tal. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

150 17825
jeat 0 0G2-TEST

Numéro d'identification
Date de réception

Condition de I'échantillon
Condition de I'emballage
Condition de réception
Echantillonneur

Date d'échantillonnage
Procédure
d'échantillonnage

Description du laboratoire

RESULTATS D'ANALYSE :

Parameétre

: 23/LA03871-09
: 21.06.23

: conforme

- conditionnement conforme
: réfrigéré

: Dimitri VAES

1 21.06.23

- 1SO5667-1,3,5 - 1S019458 - FDT90-520 (accréditée)

Resuitat

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES ;

odeur
gout
turbidité
couleur

ANAL YSE CHIMIQUE :
température (In Situ)

pH (In Situ)

conductivité a 20T (In Situ)
dureté totale

ammonium (NH4)
chlorures (Cl)
nitrates (NO3)
nitrites (NO2)
sulfates (SO4)
fluorures (F)
bromate (BrO3)
cyanures totaux (CN)
oxydabilité
phosphore (P)

1 Méthode accréditée.

L’incertitude de mesure pourra
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appli

Pour déclarer, ou non, la conformité 3 la spécification, il
LARECO n'est pas responsable des informations fo

acceptable
acceptable
<1 FNU

<5 mg Pt/l

170C
7.0

108 uS/em
3.7FH

<0.02 mg/|
5.1 mg/l

5.0 mg/l
<0.02 mg/|
4.5 mg/!
<0.10 mg/l
<0.0030 mg/l
<10 pgfl

0.7 mg 02/1
<0.025 mg/l

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029

acceptable
acceptable
acceptable
acceptable

25
65-9.5
2500

0.50
250
50
0.50
250
1.5
0.010
50
5.0

- "Z3PONTS2 - Haute-Bodeux - Haute-Bodeux, 21"

Méthode

MS00146

MS00146

NF EN ISO 7027-1"

Dérivée NF EN 1SO 7887-C'

Thermométrie

NF EN I1SO 10523"
NF EN 27888"

NF T90-003"

NF T90-015-2"

NF EN ISO 10304-1"
NF EN I1SO 10304-1"
NF EN ISO 10304-1"
NF EN 1SO 10304-1"
NF EN ISO 10304-1"
NF EN 1SO 15061"

1SO 6703"

NF EN ISO 8467"

NF EN 1SO 17294-1, -2

22.06.23
22.06.23
22.,06.23
23.06.23

21.06.23
21.06.23
21.06.23
23.06.23

22.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
29.06.23
29.06.23
21.07.23

26/32

gtre communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,

quent & I'échantillon tel qu'it a été regu.
n'a pas été tenu explicitement compte de lincertitude associee aux résultats.
urnies par le client lorsgu’elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBA

www.lareco.net

TVA BE 0444.719.066
N : BE59 0000 6829 0626

RPM Marche
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LARECO S A. - Zoning Industriel de Aye -
Tél. +32 843216 90 - Fax +32 84 314331

JLARECO

| ABORATGIRE pe RECHERCHE £Y DE COMsEY

Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

0 17023
et n° 0G2-TEST

RESULTATS D'ANALYSE :

Parameétre

Minéraux et métaux :
Mineraux et meétaux :

calcium (Ca)
magnésium (Mg)
potassium (K)
sodium (Na)
arsenic (As)
plomb (Pb)
aluminium (Al)
cadmium (Cd)
chrome (Cr)
cuivre (Cu)

fer (Fe)
manganése (Mn)
nickel (Ni)

zinc (Zn)

bore (B)
antimeine (Sb)
sélénium (Se)
mercure (Hg)

Résultat

8.7 mg/l
3.7 mg/l
0.28 mg/
2.8 mg/l
<0.5 pg/l
1.7 pg/
<2.5 ugh
<0.05 ug/
<0.5 gt
28 g/l
<2.5 pg/i
<0.5 pg/!
1.4 pgll
28 pg/
3.5 ugh
<0.5 g/l
<0.5 ug/l
<0.05 g/t

Hydrocarbures aromatigues monocycliques (HAM) :

benzéne

Hydrocarbures aromatigues polycycliques (HAP) :

benzo (k) fluoranthéne

benzo (ghi) péryléne

indéno (1,2,3 - cd) pyréne
benzo (b) fluoranthene

somme des 4 HAP's

benzo (a) pyrene

Pesticides :
simazine
atrazine
isoproturon
diuron
déséthylatrazine
terbutylazine
métribuzin

" Méthode accréditée.

<0.2 pg/i

<0.005 g/l
<0.005 pg/
<0.005 pg/l
<0.005 pg/l
<0.020 pg/l

<0.0025 pg/

<0.025 pg/i
<0.025 pgn
<0.025 g/l
<0.025 g/l
<0.025 pg/i
<0.025 pg/I
<0.025 pg/l

RAPPORT D"ANALYSE B23/R2059/00029

Limite

270
50

200
10
10
200
5.0
50
2000
200
50
20
5000
1000
5.0
10
1.0

1.0

0.10

0.010

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

Méthode

NF EN [SO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN 1SO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 172941,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,
NF EN ISO 17294-1,

NF ISO 20595

NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 17993"
NF EN ISO 179931
NF EN ISO 179931
NF EN ISO 17993"

NF EN ISO 179931

NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369!
NF EN ISO 11369"

21

21
21

Date

d'analyse

21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
21.07.23
24.07.23

26.06.23

26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23

26.06.23

27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23

BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 -B

laboratoire@lareco.net

www lareco.net

TVA BE 0444.719.066
IC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626

RPM Marche



(JLARECO 3

1 ABORATOIRE DE RECHERCHE ET DE COMSEN eGSR

LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029

RESULTATS D'ANALYSE :
Parametre Résultat Limite Méthode Date
d'analyse
chlortoluron <0.025 pg/l 0.10 NF EN iSO 11369" 27.06.23
MCPA <0.025 pygl/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
2,4-D <0.025 pgll 0.10 NF EN 1SO 11369' 27.06.23
bromacile <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
bentazone <0.025 pg/l 0.10 NF EN I1SO 11369" 27.06.23
chloridazon <0.025 pg/l 0.10 NF EN 1SO 11369* 27.06.23
métolachlore <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
dichlorobenzamide <0.025 pg/l 0.10 NF EN I1SO 11369° 27.06.23
lindane <0.005 pg/l 0.10 NF EN ISO 6468" 26.06.23
dieldrine <0.005 pg/ 0.030 NF EN iSO 6468" 26.06.23
aldrin <0.005 pgll 0.030 NF EN I1SO 6468" 26.06.23
heptachlore <0.005 pgfl 0.030 NF EN ISO 6468' 26.06.23
heptachlore &époxyde cis <0.005 pg/l 0.030 NF EN ISO 6468" 26.06.23
heptachlore époxyde trans <0.005 pg/l NF EN 1SO 6468 26.06.23
Trihalométhanes :
chloroforme <0.2 ug/l NF 1SO 20595" 26.06.23
bromodichlorométhane <0.2 pg/l NF 1SO 20595 26.06.23
dibromochlorométhane <0.2 pg/l NF ISO 20595" 26.06.23
bromoforme <0.2 pg/l NF 1SO 20595* 26.06.23
somme des 4 THM <0.8 py/l 100 NF 1SO 20595’ 26.06.23
trichloroéthyléne <0.2 pg/l NF 1SO 20595 26.06.23
tétrachloroéthyléne <0.2 ug/l NF 1SO 20595" 26.06.23
trichloroéthyléne+tetrachloroéthyléne <0.4 ug/l 10 NF ISO 20595* 26.06.23
1,2-dichloroéthane <0.2 ug/l 3.0 NF 180 20595" 26.06.23
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :
germes totaux (22T) 24 ufc/ml 1SO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
germes totaux (36) 9 ufc/ml ISO 6222 / NF T90-421" 22.06.23
. nombre estimé 1SO 6222 / NF T90-421"
coliformes totaux <1 ufc/100 ml <1 NF EN ISO 9308-1" 22.06.23
Escherichia coli <1 ufc/100 ml <1 NF EN ISO 9308-1" 22.06.23
entérocoques <1 ufc/100 ml <1 1SO 7899-2 / NF T90-421"  22.06.23
Clostridium perfringens (dont spores) <1 ufc/100 ml <1 SO 14189" 22.06.23

Conclusion : En ce qui concerne les parametres analysés, I'échantillon répond aux normes prescrites par I'Article D185,
Annexe XXXI, du « Code de l'eau ».

1 Méthode accreditée. 28/32

Lincertitude de mesure pourra éire communiquée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résuliats s'appliquent a I'échantillon tel qu'il a été regu.
Pour déclarer, ou non, la conformiteé a la spécification, il n’a pas été tenu expliciteent compte de lincertitude associée aux résultats.
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elles peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net  www lareco.net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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LARECO

L ABORATOIRE D RECHERCHE

e COMSEY

Tél. +32 843216 90 - Fax +32 843143 31

Rue de Ia Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

10 17625
Certificat n° 083.TEST

Numéro d'identification
Date de réception

Condition de I'échantilion
Condition de I'emballage
Condition de réception
Echantillonneur

Date d'échantillonnage
Procédure
d'échantillonnage

Description du laboratoire

RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre

: 23/LA03871-10
:121.06.23

: conforme

RAPPORT D'ANALYSE B23/R2059/00029

: conditionnement conforme

: réfrigéré
: Dimitri VAES
:21.06.23

- 1S05667-1,3,5 - 1SO19458 - FDT90-520 (accréditée)

:"Z3PONTS1 - Basse-Bodeux - Cafétéria du Camping - Ancienne Barriére, 1"

CARACTERES ORGANOLEPTIQUES :

odeur
gouit
turbidité
couleur

ANALYSE CHIMIQUE :
température (In Situ)

PH (In Situ)

conductivité 4 20C (In Situ)
dureté totale

ammonium (NH4)
chlorures (ClI)
hitrates (NO3)
nitrites (NO2)
sulfates (S04)
fluorures (F)
bromate (Br03)
Cyanures totaux (CN)
oxydabilité
phosphore (P)

Résultat Limite
acceptable acceptable
acceptable acceptable
<1 FNU acceptable
<5 mg P/ acceptable
19.0C 25

7.3 6.5-9.5
143 uS/em 2500

<0.5 FH

<0.02 mg/i 0.50

12 mg/i 250

<1.0 mg/ 50

<0.02 mg/| 0.50

20 mg/i 250

0.18 mg! 1.5
<0.0030 mg/i 0.010

<10 g/l 50

0.5 mg 021 5.0

0.087 mg/|

' Méthode accréditée.

Méthode

MS00146

MS00146

NF EN ISO 7027-11

Dérivée NF EN iSO 7887-C"

Thermométrie

NF EN I1SO 10523"
NF EN 27888"

NF T90-003"

NF T90-015-2

NF EN ISO 10304-11
NF EN iSO 10304-11
NF EN ISO 10304-11
NF EN ISO 10304-11
NF EN ISO 10304-1"
NF EN ISO 15061"

I1SO 6703"

NF EN ISO 8467"

NF EN ISO 17294-1, -2

)

ate

d'analyse

|

22.06.23
22,06.23
22.06.23
23.06.23

21.06.23
21.06.23
21.06.23
23.06.23

22.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
23.06.23
29.06.23
29.06.23
21.07.23

laboratoire@lareco.net
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7

www . larec

0.net

TVA BE 0444.719.066
326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN :

RPM Marche

BES59 0000 6829 0626
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LARECO S.A. - Zoning Industriel de Aye - Rue de la Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE
Tél. +32 84 32 16 90 - Fax +32 84 31 43 31

RAPPORT D’ANALYSE B23/R2059/00029
RESULTATS D'ANALYSE :

Paramétre Résultat Limite Méthode Date
d'analyse

Minéraux et métaux .

calcium (Ca) 0.75 mg/! 270 NF EN ISO 17294-1, -2° 21.07.23
magnésium (Mg) 0.12 mgh 50 NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
potassium (K) <0.1 mg/l NF EN ISO 172941, -2 21.07.23
sodium (Na) 31 mg/l 200 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
arsenic (As) 0.53 ug/l 10 NF EN I1SO 172941, -2' 21.07.23
plomb (Pb) <0.5 ug/l 10 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
aluminium (Al) 5.4 pg/l 200 NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
cadmium (Cd) <0.05 pg/l 5.0 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
chrome (Cr) <0.5 ug/! 50 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
cuivre (Cu) 3.5 pg/l 2000 NF EN ISO 17294-1, -2' 21.07.23
fer (Fe) 67 pg/l 200 NF EN SO 17294-1, -2° 21.07.23
manganése (Mn) 1.7 pgli 50 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
nickel (Ni) 0.93 pg/l 20 NF EN IS0 17294-1, -2 21.07.23
zinc (Zn) 87 pgll 5000 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
bore (B) 3.1 pygh 1000 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
antimoine (Sb) <0.5 pg/l 5.0 NF EN ISO 17294-1, -2 21.07.23
sélénium (Se) <0.5 pg/l 10 NF EN IS0 17294-1, -2 21.07.23
mercure (Hg) <0.05 pgl/l 1.0 NF EN ISO 17294-1, -2 24.07.23

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM) .
benzéne <0.2 ug/l 1.0

NF 1SO 20595’ 26.06.23

Hydrocarbures aromatiques polycycligues (HAP) :

benzo (k) fluoranthéne <0.005 pgll NF EN ISO 17983" 26.06.23
benzo (ghi) péryléne <0.005 pg/l NF EN I1SO 17993" 26.06.23
indéno (1,2,3 - cd) pyréne <0.005 pug/l NF EN ISO 17993" 26.06.23
benzo (b) fluoranthéne <0.005 pg/l NF EN ISO 17993" 26.06.23
somme des 4 HAP's <0.020 pg/l 0.10 NF EN ISO 17993' 26.06.23
benzo (a) pyréne <0.0025 ug/l 0.010 NF EN 1SO 17993' 26.06.23
Pesticides :

simazine <0.025 yg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
atrazine <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
isoproturon <0.025 pgi 0.10 NF EN 1SO 11369" 27.06.23
diuron <0.025 pg/l 0.10 NF EN 1SO 11369" 27.06.23
déséthylatrazine <0.025 pg/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
terbutylazine <0.025 ug/l 0.10 NF EN ISO 11369" 27.06.23
métribuzin <0.025 pg/l 0.10 NF EN 1SO 11369" 27.06.23

1 Méthode accréditée. 30/32

L'incertitude de mesure pourra étre communiguée sur demande. Ce rapport ne peut pas étre reproduit, sauf en forme compléte,
sans autorisation écrite de LARECO. Les résultats s'appliquent a I'échantillon tel qu il a été regu.
Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification, il n'a pas &té tenu explicitement compte de I incertitude associée aux résultats.
L ARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'elies peuvent affecter la validité des résultats.

laboratoire@lareco.net  www.lareco. net TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
BIC : CREGBEBB IBAN : BE35 7326 1731 6337 - BIC : BPOTBEB1 IBAN : BE59 0000 6829 0626
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RESULTATS D'ANALYSE :

Parameétre

chlortoluron

MCPA

2,4-D

bromacile

bentazone

chloridazon
métolachlore
dichlorobenzamide
lindane

dieldrine

aldrin

heptachiore
heptachlore époxyde cis
heptachiore époxyde trans

Trihalométhanes -
Lhalemethanes :
chloroforme

bromodichlorométhane
dibromochlorométhane
bromoforme

somme des 4 THM

trichloroéthylane
tétrachloroéthyléne

trichIoroéthyléne+tetrachloroéthyléne

1,2-dichloroéthane

ANALYSE MICROBIOLOGIQUE :

germes totaux (22C)
germes totaux (36C)
coliformes totaux

Escherichia coli
entérocoques

Clostridium perfringens (dont spores)

Résultat

<0.025 ug/!
<0.025 pg/t
<0.025 pg/i
<0.025 pg/i
<0.025 g/l
<0.025 pg/t
<0.025 ug/
<0.025 g/l
<0.005 ug/t
<0.005 pg/l
<0.005 pg/i
<0.005 ug/l
<0.005 ug/
<0.005 pgnt

<0.2 ug/!
<0.2 pg/l
<0.2 g/l
<0.2 ug/
<0.8 ug/i

<0.2 ug/
<0.2 g/t
<0.4 pg/l
<0.2 pgfi

7.2 10E2 ufe/ml
1.5 10E2 ufc/mi
3 ufc/100 mi
nombre estimé
<1 ufc/100 mi
<1 ufc/100 mi
<1 ufc/100 m|

Rue de Ia Croissance, 4 - B - 6900 MARCHE-EN-FAMENNE

70 17023
't n* 062-TEST

RAPPORT D'ANALYSE B23/R2059/00029

Limite

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.030
0.030
0.030
0.030

100

10
3.0

<1

<1
<1
<1

Méthode

NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN I1SO 11369"
NF EN ISO 11369"
NF EN ISO 6468
NF EN ISO 6468"
NF EN ISO 64681
NF EN 1SO 64681
NF EN ISO 6468"
NF EN ISO 6468!

NF SO 205951
NF ISO 20595°
NF 1SO 205951
NF ISO 20595°
NF IS0 205951

NF ISO 205951
NF 1SO 20595°
NF ISO 20595
NF 1SO 20595

ISO 6222 / NF T90-421
ISO 6222 / NF T90-421
NF EN 1SO 9308-1

NF EN ISO 9308-11

NF EN 1SO 9308-11

ISO 7899-2 / NF T90-421
ISO 14189"

27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
27.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23

26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23

26.06.23
26.06.23
26.06.23
26.06.23

22.06.23
22,06.23
22,06.23

22.06.23
22.06.23
22.06.23

Conclusion : En ce qui concer
pas aux normes prescrites pa

ne les parameétres a
r 'Article D185, Annexe XXXI, du «

" Méthode accréditée.

laboratoire@lareco.net
BIC : CREGBEBB IBAN : BE357

www.lareco.net
326 17316337-B

nalysés, le(s) résultat

TVA BE 0444.719.066 RPM Marche
IC : BPOTBEB1 IBAN - BES59 0000 6829 0626

(s) apparaissant en gras ci-dessus ne répond(ent)
Code de feau ».
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RAPPORT D°ANALYSE B23/R2059/00029

Résultats validés électroniquement par : G. LEROY
Directeur technique

Cette validation est une signature électronique, elle est réalisée conformément aux exigences du référentiel 1ISO 17025

32/32

1 Méthode accréditée.
Lincertitude de mesure pourra étre communique
sans autorisation écrite de LARE
Pour déclarer, ou non, la conformité & la spécification, il n'a pas été tenu exp
LARECO n'est pas responsable des informations fournies par le client lorsqu'el

e sur demande. Ce rapport ne peut pas atre reproduit, sauf en forme compléte,
CO. Les résultats s'appliquent & I'échantillon tel qu'il a été recu.

les peuvent affecter la validité des résultats.

licitement compte de lincertitude associée aux résultats.
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